Département de la Haute-Sabne

COMPTE RENDU DE VISITE D’ASSISTANCE
TECHNIQUE A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SORANS LES BREUREY/Commune

N

Visite effectuée le : 8 mars 2018
Type de visite : Visite avec analyse
Présents : - Mr MUNEROT (maire) - Julie DALBERTO (SATE)
- Employés communaux
Caractéristiques des ouvrages : Conditions de la visite :
Type : FILTRE A SABLE PLANTE DE ROSEAUX Conditions météorologiques : Sec
Capacité (EH) : 600 Température : 15°C
Année de création : 2009 Aspect et condition d’entretien : Tres bon entretien.
Type de réseau : Séparatif Fréquence de visite : La station est visitée 2 a 3 fois par
semaine.

> Ouvrages sur le réseau : Non vérifiés
> Ouvrages sur la station d’épuration :

Poste de relevage eaux brutes 1er étage

Bon fonctionnement du poste de relevage et du dégrilleur automatique.

Filtre vertical planté de roseaux 1er étage

Bonne répartition des effluents.

Poste de relevage 2éme étage

Bon fonctionnement.

Filtre vertical planté de roseaux 2éme étage

Bonne répartition.

Canal de comptage

Effluent de sortie clair.
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